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1 Resumen ejecutivo.

En el presente informe se analizan las hipétesis y principales resultados de la
Reprogramacion Estacional (RePES) Junio — Octubre 2021.

Las causas que originan esta Reprogramacion Estacional son:

* Suba en los costos variables de las unidades térmicas por un aumento del precio
de Gas Oil.

* Nueva proyeccion de demanda de Junio del 2021. La proyeccion anterior era de
un 0,89 % y la actual de un 1,07 % para el afio 2021.

Se actualizan las cotas, aportes y condiciones iniciales del Sistema Interconectado
Nacional (SIN) al 12/06/2021. El resto de las hip6tesis de la Programacion Estacional Mayo —
Octubre 2021 continGian siendo validas *.

Las principales hip6tesis que originan esta Reprogramacion se detallan a continuacion:

e Se actualizan precios de los combustibles segun los vigentes a partir de la semana 24
de 2021 (La fecha inicio de la semana energética es el 12/06/2021).

e Se toman las siguientes tasas de crecimiento para la demanda: 1.07%, 2.21%, 2.37%,
2.23%, 2.09% y 2.32% para los afios 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026
respectivamente.

Los principales resultados para el resto del semestre (12/06/21 - 29/10/21) analizado son:

* Politica de Operacién de los embalses. El principal objetivo de la Programacion
Estacional es la obtencién de la Politica de Operacion de los embalses que es
utilizada luego para la programacion de la operaciéon de Mediano y Corto Plazo. Esta
Politica de Operacion se determina el valor del agua para los embalses de Bonete,
Palmar y Salto segun las cotas de los mismos y la situacion hidrolégica de las cuencas
y del indice iN34.

» CAD: El costo total de Abastecimiento de la Demanda en valor esperado es de 253
MUSD.

* CMG: El valor esperado del Costo Marginal del Sistema es de 34,9 USD/MWh.
* Cota de Bonete: El valor esperado de la cota de Bonete es de 76,6 m.
» Cota de Palmar: el valor esperado de la cota de Palmar es de 39,2 m.

* Cota vista de Uruguay en Salto Grande: el valor esperado de la cota de SGUY es de
33,5 m.

* Despacho Térmico Acumulado: El valor esperado de la generacién térmica
acumulada es de 82,0 GWh.

1 Ver https://www.adme.com.uy/db-docs/Docs_secciones/nid_1320/PES_Mayo21.pdf
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* Despacho de Falla Acumulada: El valor esperado del despacho de Energia de Falla
acumulada es de 0,03 GWh.

En resumen, desde un punto de vista energético los estudios indican que no existen
riesgos importantes para el sistema que ameriten acciones correctivas.
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2 Hipotesis

Se detallan a continuacién las principales hipétesis consideradas para la realizacion de
la Reprogramacion Estacional Junio — Octubre 2021. La fecha de fijacion de hipoétesis es el
12/06/2021.

2.1. Demanda y Falla

Prevision de demanda

. Energia entregada a
ANO Trasmisién (GWh) Tasa de CRECIMIENTO
2020 10.969 0.59%
2021 11.086 1.07%
2022 11.331 2.21%
2023 11.600 2.37%
2024 11.85%9 2.23%
2025 12.107 2.09%
2026 12.388 2.32%

Tabla 1: Demanda real del afio 2020 y proyeccion de demanda hasta el afio 2026

La Tabla 1 presenta el histérico de la demanda a nivel de generacidon (energia
entregada a Transmision) hasta el 2020 inclusive. De 2021 en adelante se presenta la
proyeccion suministrada por el distribuidor UTE realizadas en Junio. Para los afios 2022 y
posteriores se toma la media proyectada.

Se utiliza el modelo CEGH de paso diario, con su modelado horario en base a las
demandas detalladas de los tramos horarios llano 1, llano 2, pico y valle, se calibra el valor
esperado de la demanda introduciendo valores diarios que se calculan a partir de los valores
anuales o trimestrales de demanda esperadas con un suavizado de las transiciones para evitar
saltos. Se realiz6 un ajuste en la demanda 2021 para que la demanda ocurrida hasta el 04-06-
2021 fuese la real (4533.5 GWh).

Representacion de la falla

Se muestra en la Tabla 2 la representacion de la Falla reglamentaria utilizada para la
sala de paso semanal y diario.
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Escalones de Falla | Costo de Falla | Costo de Falla_|
{% de demanda) ($U/MWhH) (US$/MWh)
Entre 0y 2 10113.6 232
Entre 2y 7 26155 8 600
Entre 7y 14.5 104623.2 2400
Entre 145y 100 174372.0 4000

Tabla 2: Escalones y costo de Falla segtin reglamentacion vigente; salas de paso semanal y diario.

Tipo de cambio: 43,593 $/USD
BCU dolar billete al 10/06/2021

NOTA: coincide con el tipo de cambio usado para calcular el precio de los combustibles
liquidos informado por ANCAP para el mes de junio, ya que en la nueva modalidad ANCAP
informa los precios en pesos uruguayos.

2.2. Situacion hidroldégica y clima

En esta seccion se muestra la situacion actual y proyecciones climaticas para los meses
venideros.

En las Figuras 1 a 6 se observan los graficos con las excedencias de la energia afluente
al Rio Negro, al Rio Uruguay Yy total hidraulico.
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Fig. 1: Excedencia de energia afluente Bonete, semanas 1 a 23.
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Fig. 2: Excedencia de energia afluente Bonete, semanas 41 a 23
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Fig. 3: Excedencia de energia afluente SGU, semanas 1 a 23
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Fig. 4: Excedencia de energia afluente SGU, semanas 41 a 23
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Fig. 5: Excedencia de energia afluente total hidraulico, semanas 1 a 23
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Energia Tot Hid- semana 41a 23
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Fig. 6: Excedencia de energia afluente total hidraulico, semanas 41 a 23
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Agua disponible en suelos y agua no retenida (Fuente INIA, mayo de 2021?)

En la Fig. 7y en la Fig. 8 se muestra el agua disponible en suelos y el agua no

retenida.
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Fig. 7: Agua disponq;b?e en suelos
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El porcentaje de agua
disponible en el suelo
(PAD) se define como:
(ADI/APDN)*100, donde
ADI es la cantidad de
agua en el suelo y APDN
el agua potencialmente
disponible neta en ese
suelo.

En términos muy genera-
les se consideran umbra-
les criticos de porcentaje
de agua en el suelo, valo-
res por debajo de 40-50%
en cultivos extensivos y
valores por debajo de 30-
40% en pasturas sembra-
das.

2 http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/InformeOagroclimaticoOINIA-
GRASOMayo0de02021.pdf
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Agua no retenida (ANR)
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Prevision climatica para JJA/2021 (Fuente CPTEC, mayo de 2021%)

Como se muestra en la Fig. 9 la prevision indica que para la regiéon Sur las
probabilidades de ocurrencias de precipitaciones inferiores o mayores a lo normal son
equiprobables para el siguiente trimestre.

Multi-modelo CPTEC/INMET/FUNCEME

Probab. tercil maois provavel: Precip. (X)
Produzide: Mai 2021 Valida para JJA 2021

BRANCD: igudl probaobilideds poro o8 fres colegorsos
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Fig. 9: Prevision Climatica estacional por tercil.

% https://climal.cptec.inpe.br/~rclimal/pdf notatecnica/Nota_Tecnica.pdf
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Prondéstico de fenémeno El Nifio/Oscilaciéon Sur (Fuente IRI/Columbia, junio de 2021%)

En las Figuras 10 y 11 se muestran las previsiones para el fenébmeno del El Nifio segun
varios modelos. Los modelos estiman condiciones de neutralidad para los préximos meses, las
cuales se mantienen durante el préximo invierno.

Early-June 2021 CPC/IRI Official Probabilistic ENSO Forecasts

ENSO state based on NINO3.4 SST Anomaly
Neutral ENSO: -0.5 °C to 0.5 °C
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Fig. 10: Prondstico probabilistico de fenémeno El Nifio/Oscilacion Sur.
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Fig. 11: Prondstico anomalia iN34 segun distintos modelos.

4 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table
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2.3. Combustibles

Se resuelve considerar los precios de combustibles vigentes a la semana 24 para el
calculo de los costos variables de las centrales térmicas, evolucionando con tendencia del WTI
proyectada por EIA en el mes de abril 2021 hasta fines de 2022, y para el largo plazo (hasta el
afo 2050) también proyecciones de EIA de octubre de 2020.

Los precios de los combustibles provienen de distintas fuentes.

GO y FOM: provistos por ANCAP, teniendo en consideracion los parametros
establecidos para la venta de Gasoil y Fuel Oil a UTE para generacion térmica a partir de la
resolucion de directorio de ANCAP N°667/9/2019.

GN: se asume que, a partir de febrero de 2022, estardn vigentes contratos de
importaciéon de GN con empresas proveedoras de Argentina a precios diferenciales segun la
época del afio y se celebraran similares en afos siguientes hasta el fin de la optimizacion.

La Tabla 3 resume los precios de los combustibles a Junio 2021.

Combu stibles USSim3 De:?{fa” USSIT fjif’;d?;;:
Gasoi 505.1 0.845 716.0 1.182
Fueloil Motores 453.8 0.985 0.8 1.000
'%:Zf‘j”:;f" 04364 0.0006 750.2 1718.880
Gf;ﬂ”f;:{_a' 02833 0.0008 4369 1718.280

Tabla 3: Precios de los combustibles resultantes

2.4. Parque térmico
Datos técnicos

La representacion corresponde a la potencia que efectivamente las unidades entregan
al sistema de trasmisién descontando los consumos propios.

En la Tabla 4 se muestran los costos variables considerados para el despacho de la
generacién en base a Gas Oil, Fuel Oil y Gas Natural.
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’ CE.a pisno C.E. an min Preche dal Variable Variabie Varka e Varable
nidad ez Combuefible | Combusiibs Mo Com bus tibls Tohl plano Totl minimo
gawn oEWh U% Siton LiS SiMvvh LF§ &M WEET ) L% & Mvwh
C Batis Motorss 1230 21130 4TS 1078 ma 1187 nsy
PTA 14 2250 488 TiEQ 1811 a4 16325 581
PTA 16 - GN (may -sat) 1609 1480 7502 1200 £ 1255 12135
PTA 1€ - GN (oct-abr) 1600 2450 4589 773 55 834 1263
CTR 2830 5315 160 2063 43 2112 4285
PTATY & 2390 EFr ] 174 &0 1751 330
PTB-C& -GD 2511 3374 TERD 1798 47 1845 MEZ
PTEB-CC -GD 1852 2134 TiEQD 1183 (] 1243 1631
PTE - CA - GN jpet - abr) 1833 2430 4563 814 iE SE0 1213
PTE -CC -GN [oct-abr) 1032 1433 4563 332 43 381 TTE

Tabla 4: Costos variables para el despacho.

Para modelar la central de Ciclo Combinado se utiliza el actor Generador Térmico
combinado, cuyos pardmetros son los que se muestran en la Tabla 5 para su funcionamiento
con GOy GN.

TG cadauna [total 2) GO GN ™ GO GN
Pmin [MW &0 800 Pmin (MW 09 | 334
Pmax (MW 1762 1710 Fmax | W 1511 1EB.EB
v min tec (USD/MWh 2416 1183 ov min tec (USD/MWh -4.B6 D.BE
v incr [USDYMWh 1479 &3.0 ov ingr [USDSMwWh 0.0 0.0
cvnooomb (USD/MWh 4.7 36 ov no comb [USDSMWh B.53 726

Factor TV /TG 0514 0552

Tabla 5: Modelado del Ciclo Combinado con Gas Oil y Gas Natural.

2.5. Modelado utilizado

2.5.1. Version SImMSEE
Se utiliza la version iie54_213 de SIimSEE.
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2.5.2. Salas SImMSEE

Para realizar esta PES se utilizaron dos salas SIMSEE. Una sala de paso diaria
enganchada con una sala de paso semanal cuya optimizacion va hasta el 2035 que fija la
politica de operacion.

2.5.3. Horizontes de tiempo
Fecha de optimizacién: 12/06/2021 — 01/06/2023
(Engancha con CF paso semanal optimizado desde la misma fecha hasta 31/12/2035)
Fecha de la simulacion: 12/06/2021 — 02/01/2023

2.5.4. Estado inicial del Sistema
La cota inicial del lago Bonete: 74,67 m.
La cota inicial de Palmar: 40,06 m
La cota inicial del lago de SG: 33,74 m
Aportes al inicio, Bonete= 838 m?/s, Palmar= 90 m?/s, Salto/2= 1257m?/s.
Valores trimestrales deliN3.4:0 0,03 O -0,01 -0,07 -0,03 0,11 0,19

2.5.5. Demanda

Se continta utilizando el modelo CEGH de paso diario "CEGH_DEM_X3.txt", con su
modelado horario en base a las demandas detalladas "llanol 2012 2068.bin",
"llano2_2012_2068.bin", "pico_2012_2068.bin" y "valle_2012_2068.bin".

2.5.6. Controles de Cota de los embalses

Se mantiene la restriccion a la cota minima de operacion del lago de Bonete, mediante
una penalizacion econdmica equivalente a valorizar las reservas de energia que existen por
debajo de la cota minima (72.3 m) al valor de Falla 1. También se incorporan penalizaciones
econdmicas para aquellas situaciones en las que las cotas de los lagos de Palmar y Salto
Grande estén por debajo de 37 y 32 metros respectivamente, cuyos valores equivalen al costo
variable de Falla 1 x 0.15. Los valores de cota y penalidad se muestran en la Tabla 6.

CotaMinima (m) |Penalidad (MUSD/[m-dia)}
Bonete 72.3 0.916
Palmar 37 0.319
5G 32 0.426

Tabla 6: Controles de cota considerados en el estudio
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2.5.7. Modelado de Aportes a las Centrales Hidroeléctricas.

Se usa el sintetizador de aportes CEGH de octubre de 2019 que incorpora una seiial
para el fend6meno ENSO y una serie de costos marginales de Brasil a los efectos de modelar el
intercambio con ese pais. Se usan dos variables de estado hidrolégico, una para el Rio Negro y
otra para el Rio Uruguay.

2.5.8. Parametros generales

La simulacion de la sala de paso diario se realiza a partir de 1000 crénicas sintéticas y
la optimizacion con 5.

La optimizacién de la sala de paso semanal se realiza a partir de 20 crénicas sintéticas.
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3 Principales resultados

En esta seccién se muestran los principales resultados aplicables a la operacién en el
Periodo de la Reprogramacién Estacional Junio — Octubre 2021, con paso de tiempo diario.

3.1. Balance energético del semestre

La demanda estimada en el periodo comprendido entre el 12/06/2021 al 29/10/2021,
con confianza 90 %, es de 4,346 GWh + 0,28 %.

En la Tabla 7 se muestra el balance energético en el periodo 12/06/2021 al 29/10/2021.

Generacién
acumulada
(GWh) % de la
desde Generacién
12/06/2021 total
29/1(?}2021
Hidraulica 2.395,4 46,0
Térmica 82,0 1,6
Biomasa 350,0 6,7
Eélica 2.234,4 42,9
Solar 141,6 2,7
Falla 0,0 0,0
Imp Argentina Contingente 0,1 0,0
Imp Argentina CC 0,0 0,0
Imp Brasil 0,0 0,0
Generacion Total 5.203,5 100
Excedentes 123,5
Exp Argentina 506,5
Exp Brasil 227.,9
Generacién Total -
Exportaciones 4.345,6

Tabla 7: Balance energético en el resto del periodo estacional
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3.2. Evolucion de la cota de Bonete

En la Fig. 12 se muestra la evolucién de la cota de Bonete hasta fines del afio 2021. Se

observa que en promedio la cota asciende hasta los 78,3 metros y el valor esperado en el resto
del periodo estacional es de 76,6 metros.
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3.3. Evolucion de la cota de Palmar

En la Fig. 13 se muestra la evolucién de la cota de Palmar hasta fines del afio 2021. Se
observa que en el resto del periodo estacional en promedio la cota asciende hasta los 39,9
metros y el valor esperado es de 39,2 metros.
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Fig. 13: Evolucién de la cota de Palmar hasta fines del afio 2021
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3.4. Evolucion de la cota de Salto Grande

En la Fig. 14 se muestra la evolucion de la cota de Salto Grande hasta fines del afio

2021. Se observa que en el periodo estacional restante en promedio la cota asciende hasta los
33,9 metros y el valor esperado es de 33,5 metros.
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Fig. 14: Evolucién de la cota de Salto Grande hasta fines del afio 2021
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3.5. Costo Marginal del Sistema

En la Fig. 15 se muestra la evolucion del costo marginal del Sistema hasta fines del afio
2021. En el resto del periodo estacional el Costo Marginal del Sistema en promedio no supera
los 50,1 USD/MWh vy el valor esperado es de 34,9 USD/MWh.
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Fig. 15: Evoluciéon del Costo Marginal del Sistema hasta fines del afio 2021
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3.6. Despacho promedio
En la Fig. 16 se muestra la generacion por fuente hasta fines del afio 2021.
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Fig. 16: Despacho promedio diario hasta fines del 2021.
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3.7. Despacho térmico acumulado

El despacho térmico acumulado hasta fines del afio 2021 se muestra en la Fig. 17. En el
resto del periodo estacional el despacho esperado de generacion térmica es de 82,0 GWh.
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Fig. 17: Despacho térmico acumulado hasta fines del afio 2021.
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3.8. Despacho de Falla Acumulado

Enla Fig. 18 se muestra el despacho de Falla acumulado hasta fines del 2021. En el
periodo estacional el despacho de Falla esperado es de 0,03 GWh.
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Fig. 18: Despacho de Falla acumulado hasta fines del afio 2021.

3.9. Valorizacion de la Demanda al costo marginal

En la Tabla 8 se muestra la valorizacion al costo marginal de la Demanda a partir de la
féormula en la ec. 1.

NDias NPostes - -
P[j]"". Durpos| j]emg| jI"
valg,,=| ——5=

Cmg NDias NPostes

Y. Y. P[j]I"*Durpos|;j] ;

i=1  j=1

ec. 1: Calculo de la valorizacion de los recursos y demanda al cmg.
Siendo:

«  P[j]"*: Potencia media entregada o demandada de la red en el Poste j del diaide la
cronica k resultante de la simulacion.
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. cmg[j]i’k : Costo marginal del sistema en el Poste j del dia i de la crénica k resultante
de la simulacion.

»  Durpos|j] : Duracién del Poste j usado en la simulacion.

ValCMG
Recurso [(USD/MWHh)
Demanda 63.8

Tabla 8: Valorizacion de la
Demanda al cmg.

Se considera el periodo comprendido entre 12/06/2021 y el 11/06/2022 para el calculo
de la valorizacion de la Demanda al cmg.
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